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工程管理有限公司

金尚路实验室改造

（路灯所1楼）工程

拆除图

拆除图

说明：

1、层高4800mm，所有门高度2100mm；

2、所有房间及走廊地面拆除；拆除深度100MM

3、所有房间、走廊墙面涂料刮除。房间吊顶3.5米，走廊吊顶3.5米。

拆墙挖门洞，2米宽，

2.1米高

墙拆除 门拆除，门洞扩大到1

米（门高2.1米）

ZS-1

门拆除墙拆除 朝大厅墙面原

有涂料刮除

朝大厅墙面原

有涂料刮除

AutoCAD SHX Text
工程名称



不在装修范围内

101103

102104

101-1

106108

图号：

制图

图别

工程编号

日期

比例

设计

校核

专业负责

审核

审定

图名

厦门云众旭元

工程管理有限公司

金尚路实验室改造

（路灯所1楼）工程

吊顶拆除图

吊顶拆除图

说明：

1、吊顶高度3500mm；

ZS-2

吊顶拆除吊顶拆除走廊吊顶拆除

吊顶拆除 吊顶拆除
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水准标尺检定台（8米）

测绘计量实验室

全站仪、法兰测平仪，

轴系对中仪

小角度

卫星导航终端计量

激光扫描仪，合拢管

扫描系统，激光跟踪

仪

磁粉探伤、磁轭式磁

粉探伤、超声探伤、

涡流探伤、相控阵探

伤检测装置

海水深度测量模拟
不在装修范围内
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布置图

平面布置图

ZS-3
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装修图

装修图

说明：

1、层高4800mm；

2、所有房间、走廊墙面白色乳胶漆3遍，腻子粉2遍

新做钢质防火门，1米

*2，1米，含门套.

新做钢质防火门，2米

*2，1米，含门套

ZS-4

成品实验室洗手池，

800*900mm

成品实验室洗手池，

800*900mm

自来水管，PPR25，由卫生间引入，

走外墙，沿墙明敷至水龙头处。卫

生间取水处安装1个分水器。

实验室洗手池排水管，50mm，

明敷至室外排水沟。

门洞封堵，实心红砖
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地面图

地面图

ZS-5

混泥土垫层（61mm厚），水泥砂

浆找平层，厚度35mm，防水2遍

（4mm厚），金刚沙地面，塑料

踢脚线。

混泥土垫层（64mm厚），水泥砂浆找

平层，厚度20mm，防水2遍（4mm

厚），强化木地板（12mm） ，塑料

踢脚线。

混泥土垫层（64mm厚），水泥砂浆找

平层，厚度20mm，防水2遍（4mm

厚），强化木地板（12mm） ，塑料

踢脚线。
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吊顶图

吊顶图

轻钢龙骨矿棉板吊顶，600*600mm

ZS-6

轻钢龙骨矿棉板吊顶，600*600mm

轻钢龙骨矿棉板吊顶，600*600mm
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照明安装图

照明安装图

说明：

1、层高4800mm；

2、吊顶内线管安装高度4500mm，101，102，103，108灯线利旧，104-106

灯线换新（1-JDG20，2-BV2.5，ACC），所有照明开关换新。 ZS-7

LED灯，600*600 双开双控照明开关单开单控照明开关 双开单控照明开关
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强电安装图

强电安装图

说明：

1、层高4800mm；

2、吊顶内线管安装高度4500mm；

3、专用配电箱安装高度距地1.5米，暗装。插座距地1米暗装。 ZS-8

实验室专用配电箱，每个装用配电箱

配1个2P20A单相漏保开关。

专用配电箱至每路插座，3-BV2.5

1-JDG20 WC，每面墙3组（6个）插

座。

每个专用配电箱预留1-JDG25 WC

ACC至吊顶内 余同
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